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AGC 200 发电机组控制器
应用说明

● 单台发电机组
● 市电失电自起动
● 并联至主电网
● 负载分配，多台机组
● 传感器
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1. 通用信息

1.1 警告、法律信息和安全须知

1.1.1 警告和注意
此文档将会出现大量的帮助用户使用的警告和注意符号。 为了确保用户可以看到这些信息，它们将以与正文相

区别的方式被显示出来。

警告

警告表示如不按照提示操作，将会存在人员伤亡或设备故障的潜在危险。

注意

注意符号提供给用户的是非常有用需要熟记的信息。

1.1.2 法律信息和免责声明
DEIF 对发电机组的安装和操作不负任何责任。 如果有任何关于如何使用 ML-2 控制引擎/发电机的安装或操作

的疑问,公司有责任就机组的安装或操作和我们进行联系。

未经授权，不得打开 ML-2 装置。 如果被打开,保证书将失效。

免责声明

DEIFA/S 保留随时更改本文件内容的权利。

1.1.3 安全事项
安装及操作 Multi-line2 产品可能意味着要跟危险的电流和电压打交道。 因此，安装须由经过授权的，且了解带

电操作危险性的专业人员完成。

了解通电电流和电压的危险性。 不要触碰任何交流测量输入端口，否则可能会引起人员伤亡。

1.1.4 静电释放注意事项
安装时，必须采取足够的保护措施以防止端子端静电释放损坏设备。 安装完毕，才可撤销预装保护。

1.1.5 出厂设置
Multi-line2 装置交付时是出厂设置。 这些设置仅基于平均值，不一定是与发动机/发电机匹配的正确设置。 在运

行发动机/发电机组之前，务必仔细检查这些设置。

1.2 关于应用说明

1.2.1 总目的
本文包含 DEIF 多功能产品 2 装置的应用说明。 主要包括适用本装置不同的应用范例。
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有关功能描述、参数设定流程、产品样本等内容，请参看设计参考手册。

应用说明的目的是向程序员提供适用 ML-2 装置的应用信息。

请务必在使用 ML-2 装置和控制发电机组之前阅读本文。 否则可能导致人员受伤和设备损坏。

1.2.2 目的用户
应用说明主要面向 ML-2 系统设计员。 大多数情况下是配电盘柜生产厂家的设计人员。 然而，对其它用户也有

帮助。

1.2.3 内容和整体结构
本文划分为不同的章节，同时为了使结构简单、便于使用，每一章节的起始处都会单列一页。

AGC 200 application notes AGC
4189340831 CN

通用信息

DEIF A/S Page 4 of 20



2. 单台发电机组

2.1 系统单线图
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Diesel generator set 

Load
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2.2 AC 连接
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可以连接零线，但不是必须的。 交流电压最大 690V AC 线电压。

可配置电流输入可以用于或不用于接地电流。

关于单相和分相（2 相）系统的内容，请参考安装说明。
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2.3 DC 连接

2.3.1 发动机接口
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3. 市电失电自起动

3.1 系统单线图
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(MB)
AGC 200
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3.2 AC 连接
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3.3 DC 连接

3.3.1 发动机接口
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可以连接零线，但不是必须的。 交流电压最大 690V AC 线电压。

可配置电流输入可以用于或不用于接地电流。

关于单相和分相（2 相）系统的内容，请参考安装说明。
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4. 并联至主电网

4.1 应用

此应用包括调峰、固定功率、主电网功率输出和负载转移等发电机组模式。

通过使能模式转换设置，此应用可与备用 AMF（市电失电自起动）应用组合使用。 这种情况下，当主电网故障

发生时，装置将自动运行发电机作为备用 AMF 发电机。

4.2 系统单线图
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Diesel generator set 
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breaker 

(GB)
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Mains  

breaker  

(MB)
AGC 200
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4.3 AC 连接
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4.4 DC 连接

4.4.1 发动机接口
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可配置电流输入可用或不用。 交流电功率变送器可用于主电网功率测量。 固定功率应用不要求主电网

功率测量。

可以连接零线，但不是必须的。 交流电压最大 690V AC 线电压。

关于单相和分相（2 相）系统的内容，请参考安装说明。
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5. 负荷分配

5.1 系统单线图
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5.2 AC 连接
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5.3 DC 连接

5.3.1 发动机接口

0VDC

SUPPLY

ENGINE

COMM

CAN LOADSHARE / AOP-2 /

EXTERNAL I/O

STOP

COIL

START

PREPARE

CRANK

(STARTER)

RUNNING

COIL

CHARGER

GENERATOR 

D+

8-36VDC

SUPPLY

EMERGENCY

STOP
MULTI INPUTS

MAGNETIC

PICK-UP
DIGITAL INPUTS

0
V

D
C

C
A

N
-H

2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 26 27 91 93

G
N

D

G
N

D

G
N

D

C
A

N
-H

C
A

N
-H

C
A

N
-L

C
A

N
-L

C
A

N
-L

C
O

M
M

O
N

D
+

1 25 46 47 48 49 50 51 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ENGINE AND INTERNAL

COMMUNICATION
STOP

COIL

RELAY

START

PREPARE

RELAY

START

RELAY

RUN

COIL

RELAY

8
-3

6
V

D
C

E
M

E
R

G
E

N
C

Y
 S

T
O

P

M
U

L
T

I 
IN

P
U

T
 1

M
U

L
T

I 
IN

P
U

T
 2

M
U

L
T

I 
IN

P
U

T
 3

C
O

M
M

O
N

 F
O

R
 4

6
-4

8

IN
P

U
T

G
N

D
M

P
U

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

C
O

N
F

IG
U

R
A

B
L

E

+

TRANS-

MITTER

-

可以连接零线，但不是必须的。 交流电压最大 690V AC 线电压。

可配置电流输入可以用于或不用于接地电流。

关于单相和分相（2 相）系统的内容，请参考安装说明。
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6. Pt100 传感器

6.1 介绍

Pt100 输入可用于多功能输入，端子 46-48。

Pt100 传感器也叫 RTD 传感器（电阻温度探测器）。

6.2 连接

此输入设计用于 2 线传感器，但是也可使用 3 线传感器。 补偿在软件中可调。

2-wire connections

Multi-input 1

46

49 (common)

Pt100

3-wire connections

Multi-input 1

46

49 (common)

Pt100
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7. VDO 传感器

7.1 介绍

VDO 输入可用于多功能输入，端子 46-48。

7.2 连接

1-wire sensors

Multi-input 1

46

49 (common)

VDO

2-wire sensors

Multi-input 1

46

49 (common)

VDO

此测量仅为电阻测量。 无需连接辅助电源至发送器。

AGC 200 application notes AGC
4189340831 CN

VDO 传感器
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8. 4-20 mA 输入

8.1 介绍

4-20 mA 输入可用于多功能输入，端子 46-48。

8.2 连接

8.2.1 多功能输入
无源变送器

如果使用无源（2 线）4-20 mA 变送器，则必须使用以下连接：

Multi-input 1

46

49 (common)0V DC

+12/24V DC

4-20 mA

transmitter

+      -

如果无源传感器有自带的电池供电，电压不能超过直流 30V。

有源变送器

有源变送器这样连接：

Multi-input 1

46

49 (common)

4-20 mA

transmitter

Measurement

0V DC

+12/24V DC +      +
-       -

AGC 200 application notes AGC
4189340831 CN

4-20 mA 输入
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9. 开关量输入

9.1 介绍

开关量输入可被用作保护输入或功能/控制输入。 保护输入可被用作常开或常闭输入。 当用作功能/控制输入

时，取决于具体的功能及功能激活的方式。

参见设计参考手册中的开关量输入和输入功能的完整清单。

9.2 连接

77

91 (COM.)

Switch

12/24V DC

Positive to input

77

91 (COM.)

Switch

12/24V DC

Negative to input

25

2 (-)

12/24V DC

Emergency stop

0V DC

不能连接应急停机输入至负极。

AGC 200 application notes AGC
4189340831 CN

开关量输入
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